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Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών: Πελάτης:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΤΚ 85003
85003 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2024-00041731
Ημερομηνία Δοκιμής :  25.09.2024- 02.10.2024

Πληροφορίες δείγματος:
Υπεύθυνος Δειγματοληψίας Πελάτης

Περιγραφή δείγματος ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Ημερομηνία παραλαβής 25.09.2024

Ημερομηνία Δειγματοληψίας 24.09.2024

Θερμοκρασία Δείγματος Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια 1

ΑποδεκτήΚατάσταση Δείγματος

Παράμετρος Μονάδα ΑποτέλεσμαΜέθοδος TTLOD Παραμετρική 
Τιμή

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH)  στους 25℃ AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Ηλεκτροχημικά

pH units 6.5- 9.5 8.0

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Αγωγιμομετρία

µS/cm 10 2500 757

Θολότητα AISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά FNU 0.02 0.37

Οσμή NI.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά Αποδεκτή

Γεύση NI.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά Αποδεκτή

Χρώμα AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

mg/L Pt 8 Δεν ανιχνεύθηκε

Αμμώνιο (NH4) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

mg/l 0.02 0.50 <0.05

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 
27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική πο νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται στην ισχύουσα.

Σημειώσεις ΤT: Είδος δοκιμής
Α: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
Ν: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins 
Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

1/2ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.
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█▀▀▀▀▀█  ▄█▄█▄█  ▄█▄█ ██   ▄▄▀▀▄█▄▀▄ ▀▀▀█▀▄▄█▄▀▄ ▀▀▀█▀ ▀▄ █▀▀▀▀▀█
█ ███ █ ███▀  ▄▀  ▄█▀███▄▀  ▄██▀ ▀▀▀▄█ ▀ ██▄ ▄█▀▄▀▀▀  █▄▀ █ ███ █
█ ▀▀▀ █ █▀ █▄▄ ▀▀▀█▀▄█▀███▄▀▄▄█▀▀▀█▀▀█▄▄▀▀▀▀ ▄▄▄█▀▄▄▄▀▄ ▀ █ ▀▀▀ █
▀▀▀▀▀▀▀ █▄▀▄█▄█ █▄█ █▄▀ █▄█ ▀▄█ ▀ █▄▀▄▀ █▄▀ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀ █ █ ▀▀▀▀▀▀▀
▀▄██▀█▀▄▄██▄▀█ ▀▄▄▀█ █ █▀█▄▄▀███▀▀▀▄██ █▄█▄▀▄▀  ▀▄ ▄ ██▄▄▄▀▀▀█▀ ▄
▄▀▄ ▄█▀ ▀▄██▄█▀▄ █▄█  ▄█ ███▀ ▄▄▄▀▀▀█ ▀ ▄ ▄▀ ▄▀ █▄▀█▀█▄▄█▀  █ ▀▀▄
 █ ▄  ▀██▄▀█▀▀▄▄█ ▄█ █▄ ▀▀ ▄▀▀▄▄   ▀█  ▀  ██ ▄ █▀█▀ ▄ █▀▀▀ █▀█▀▀▄
▄▀█▄▀▀▀▄ ▀▀▄▄ ▀██▀█▄█▀▄█▀ ▄█▀▀█▄▄▄██▀▀▀█ █▄▄▄██▄▀▀ ▀▄▄▄▄▀ █▄▀▄▀█▄
▀█▀▄██▀ ▄▀▄▄▀ ▄▀█▄▄▀▀▀▀█▀▄▄▄▀█▄▄▄▄  ▀▀▀  ██▄▄▄ ▄█▀ █▄▄█▀▀  ▄▀▄▄▀▄
▄▄ ▄▄▀▀▄▀ ▀ ▀▀▄▀▀█   ██ █ ▄   █   ▀█▀█▀▀▄ █▄▄▄▀▄ ▀▀█  █  ▄▀▄▀█▀▀ 
█▀▄███▀█▄▀ ▀██▄▄█▄█  █▀█▀▀ █▀▀ ▀▄▀▀▄█▀▀█ █▄ ▄   █▀▀  ▀▄▄ ▀ ▄█ ▀ ▄
▄▀  ▄▀▀█ ▄  ▀▀▀▄██ ▀███▀▀ ▀▄▀▀██▄█ ▀▀█▀█▄ █ ▄█ ▄▀▀▀▄▄▀▄▄▀█▀▄▀▄▀  
 ▄█▄ ▀▀█ ▄▀▄▄▄  ▄▄▀█▄▀▄█▄▄▄█▀▀▄ ▄  ▀▀ ▀  █▄▀   ██▀  ▄▀█▄    █▄▀▄▄
▄▀█▀ █▀ ██▀▀ ▄▄▀█▄▀██ █▀▄   ▄ █  ▀  ▀█▀ █ █▀▄█  ▀█▀▄█▀▄▄▀▀ ▄ ▄   
▄▄██▄▄▀  ▄  █▄▄▀▄▄█ █▀█▄▀▄▄▀▄█ ▀▄ ▀▀▀▀   ▀▄█▄▄ ▄▀█   ▀██▀█▀███  ▄
███ █▀▀▀█ ▄▄█▀  ▄ ▄██  ▄█▄▄▀█▀█▀▀▀███▀▀  ▀▄▄ ▄▀▄█    ▀▄▄█▀▀▀█▀ ▄▀
  ▄▄█ ▀ █ ▀█ ▄ █▄▀███▀▀█▄▀ ▄▀██ ▀ █▄█▀ ▀ ▀█▄ ▄ ▄█▀ ▀ ▀█ █ ▀ ██▀█ 
 █▀▄▀▀▀▀▀▄ ▄ ▀ █  ███▀  █▀█▄  █▀▀█▀▄▀▀ █ ██▄▄  ▄▀▀▄▀▄█▀██▀███▀  ▄
█▀█▀█ ▀▄▄█▄██▀  ▀▄▀█▀█▀▄▄▀▀▄▀▀▀▄▀▀▄ ▀▄▀▄▄▀█  ▀▀ ▀█ █ ▀▄ ██▄▄▄▀██ 
▄▄ ▀▀▄▀▄▄█▀ ▀██▀█▀▀ ▄██▄█ ▄▀ ▀▄█ ▄ ▀█▄█▄  ▄█▄▄▀█▀▄▀ ▄ ▄█▀▀▄▀▀█   
▀▀▄ █ ▀  ▀ █▀▀ ██▄▄█▀▀█▀▄▄▄▀ ▀▀ ▀▀ ██▄▀  █▄▄▄█ ▄█▀ █▄▄▄▄▀▀ █▄▄ ▀█
▄▀█▀▄▀▀▀▀ ▀▀ ▄ ████▄██▀▄▄▄ ▀▀▀ ▀▀▀ ▄ ▀▀█ ▀▄█▄▀██▀ ▀█ ▄  ▀▄ ▄█▀ ▀ 
██▄█▀▄▀▄▀█▀▄█ ▀▀▄█▄▄██▄▄▄▄ ▀  ▀▄▄▄█▄█▄ ▄  █▄ ▄▀▄█ ▀▄▄█▄ ▀▄█▀▄█▀▄ 
▀▀█▀▄ ▀█  ▀█    █   ▄   ▀ ▄ ▀█▀▄█ ▄ ▄▄  ▄█▄   ▀▄▀█▀▀▄▄█▄▀▄▀▀▀  ▄▄
▄ ▄▄▀▀▀█▄▀  ▀▀█▀ ▄▄  █ ▀  ▄▀  ▀▀▀▀ ██▄ ▀ ▀█▀ ▀▀▄█▄▀▀ ▄█ ▄█ ▄█▀█ ▄
▀█▀██▄▀▄  ██ ▄▀▄▀██▀▄▄▄██▄ ▄▄▀▀▀  ▄ █ ▄▀▄█▄█▄▀ █▀▄   ▄█▄▀ ▄██▄ █▄
▄ ▀██ ▀█▀██▄▀ ▀▄▀▄▄▄█  █▀ ▀ ▀ ▄▀▀▀▀▀▀▀ █  █  ▄  ██    █ ▀▀▄▀▄██▄▄
▄ ▀█ ▀▀ ▄▀▀█▄█▄▄ ▀█▀█▄▀▄█▀▄▀  ▄█ ▀▄██▀▀█▄▀▄   ▀ ▀▄ ▄▄█▄▄▀█▄▀█▄  ▄
 ▀▀ ▀ ▀ ▄ ▀▄▄█▄▄ ████▄ █▄ ▄▀▀██▀▀▀█▀█    ▄▄█▄█▀██   ▄▀▄ █▀▀▀█ ▀▄▄
█▀▀▀▀▀█ ▄▀  ███▄▀ ▀▀▄▀█ ▄▀█ █▀█ ▀ █▀▀▀▀▄▄ ▀▀█▄██ ▀▀█▄▀▄ █ ▀ █▄▀ ▄
█ ███ █ █▄   ███▄▄ ▀▄█▀ ▀ ▀▄ ▄▀██▀▀█▀  ▄▄▄█▀ ▀ ██▀▀ ▄▀▄ ▀▀█▀█ █▄ 
█ ▀▀▀ █ ▀  ▀█ █▄█▄▀▄▀▀  ▀▀▀▄ ██    ▀▄██▄▀▄▀▀ ▀▄▀▄██▄▀█ ▀▄ ▀▀█  █ 
▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀   ▀  ▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀ ▀ ▀  ▀ ▀  ▀▀▀▀▀  ▀ ▀  ▀  ▀ ▀▀▀  

Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου

Παύλος Νησιανάκης

Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Βασιλική Μάλλιου

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

2/2ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

https://elims.ftcee.eurofins.com/weblims-qrcode-app/DocumentRequests/GetReport/EUGR001/02000000FE992F19E2655881FFDDE216E996DC5E11C4AF6EB197B2FB50A606C42CC5A3AE11CD4A7994AD6D4FB8539A32101728A4521F76CBAF609E7E3974709F55CAD61349EC6418D1C8FCE0693A105A6CB3FD92
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Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών: Πελάτης:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΤΚ 85003
85003 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2024-00041730
Ημερομηνία Δοκιμής :  25.09.2024- 02.10.2024

Πληροφορίες δείγματος:
Υπεύθυνος Δειγματοληψίας Πελάτης

Περιγραφή δείγματος ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΣΑΒΒΑ ΚΑΜΙΤΣΗ

Ημερομηνία παραλαβής 25.09.2024

Ημερομηνία Δειγματοληψίας 24.09.2024

Θερμοκρασία Δείγματος Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια 1

ΑποδεκτήΚατάσταση Δείγματος

Παράμετρος Μονάδα ΑποτέλεσμαΜέθοδος TTLOD Παραμετρική 
Τιμή

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH)  στους 25℃ AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Ηλεκτροχημικά

pH units 6.5- 9.5 8.0

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Αγωγιμομετρία

µS/cm 10 2500 767

Θολότητα AISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά FNU 0.02 0.15

Οσμή NI.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά Αποδεκτή

Γεύση NI.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά Αποδεκτή

Χρώμα AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

mg/L Pt 8 Δεν ανιχνεύθηκε

Αμμώνιο (NH4) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

mg/l 0.02 0.50 <0.05

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 
27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική πο νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται στην ισχύουσα.

Σημειώσεις ΤT: Είδος δοκιμής
Α: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
Ν: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins 
Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

1/2ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.
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█▀▀▀▀▀█  ██▄▄█▀▀  ▀▄  ██▀▀▀▀ ▀▀▄█▄▀▄ ▀▀▀█▀▄▄█▄▀▄ ▀▀▀█▀ ▀▄ █▀▀▀▀▀█
█ ███ █ ██  ▀▄      ▀ █▄▄▀ █▀██▀ ▀▀▀▄█ ▄▀██▀▀▄█▀▄▀▀▀  █▄▀ █ ███ █
█ ▀▀▀ █ ██▄▄█▀█ ▀ █▄▄ ▄▀▀█▄▄▄▄█▀▀▀█▀██▄▀▀▀▀ ▀▄▄ ▄▀▄▄▀▀▄ ▀ █ ▀▀▀ █
▀▀▀▀▀▀▀ █▄█▄▀ █▄▀▄█▄▀▄█ ▀▄█ ▀▄█ ▀ █▄▀▄▀ █▄▀▄█▄▀ █▄▀▄▀ █ █ ▀▀▀▀▀▀▀
█▄▀█▀▀▀ ▄ ▀▄█ █▀▄▀▄▀▀▀ █ █▄▄▀███▀▀▀ ▀█ █▄█▄  ▀ █▀▄  ▄██▄▄▄▀▀▀▀▀▄ 
█▄ ███▀▄▀▀██ ▄▀ ▀██ ▄▀█████   ▄▄▄▀▀▄▀ ▀█  ▄  ▄▀ █▄▀█ █▄▄█▀ ▀█▄▀ ▄
▄ ▀▀  ▀ ▀  █▀ █▄██▄█ █▄ ▀▀ ▀ █▄    ▄█   ▄ ██ ▄ ▀▀█▀▄  █▀▀▀ ██▄  ▄
█▀▄▄▀▀▀▄▄▀▀▄▄ ▀██▀█▄█▀▄█▀▄▀  ▄█▀  ▀ █▀▀▀▄▀▄  ███▀█ ▄ ▄▄▀▀ ██▀ ▀▀ 
█▀████▀██▀▄▄▀ ▄▀█▄▄▀▀▀▀█▀▄▄▄▀ ██ ▄ ▀██▀▀ █▄█ ▄  █ ▀▄▄▀█▄   ▄▀██▀▄
▀  █▄█▀▄█ ▀ ▀▀▄▀▀█   ██ █▀   ▀▄   ▀▄▀   ▄▄█▄▄ ▀█▀█▀▄ █▄▄ ▄▀ ██▀▀ 
▄█▄█▀█▀▄▀▀  ▄█▄▄ ▄█▄██▀██▄▄█▀█▄█ █▀ ▀▀ █ ▄▄ ▄▄  █▀   ▀█▀▀▀ ▀▀ ▀ ▄
▄▀  █▀▀▄▀▀▀▄▄ ▀████ ▄ ▄▀▄█ ▄▀ ▄  ▄▀▀▀▀▀█▄ █ ▄ ▀▄▀▀▀▄▄█▄▄▀██▄▀▄▀  
 ▄█▄ ▀▀█▀ ▄▄ █▀▄▀▄▀▄▄▀▄█ ▄▄█▀▀ ▀▄▄▀▀▀     ▄▀ █▀██▀▀ ▄ ▄▄ ▄ ▄█▄▀▄▄
▄▀█▀▄▀▀████ █▄█▄  █▀█▀▀█▀▀▄ ▄▄██▄ ▀ ▀▀▀ ██▄▀▄ ▀ ▀▀▀▄█▀▄▀▀▄▀▄▀▄   
▄▄▄ ▀█▀█▀▀▄ ▄ ██ ▄ █▀ ▀██▀ ▀▄▄▀ ▄▄ ▀▀ ▀  ▀██▄▄ ▄▀▀   ▀██▀▄ ███  ▄
█▀  █▀▀▀██▄▀▀▄█ ▄▀ █▄██▀   ▀█▀█▀▀▀███▀▀  ▀▄▄ ▄▀▄█▀▀  ▀▄▄█▀▀▀█▄▀▄▀
▀ █▄█ ▀ █   ▀▀▀██▀█▄▄▄▄▄ ▀ ▄▀██ ▀ █▄█▀ ▀ ▀█▄ ▄ ▄█▀ ▀ ▀█ █ ▀ █▄ ▀▄
▄█▀▀█▀▀█▀▀█  ▀█ █▀█▄ ▄▄ █▀█ ▀ █▀▀▀█▄▀▀ ▀▄██    ▄▀▀▄█ █▀██▀███▀▀▀ 
▀▀  ▀▄▀▄▄█ ▄▀▄▄▀▄▀▄█▄▄██ ▀▀▀ ▀▀▄▀▄  ▀▄▀█ ▀██ ▀▀ ▀█   ▀▄ █▀ ▄▄▀▀█ 
 ▄▀ █ ▀▄▄▄▀█▀█▄▀██▀▀▄██ ▄▄▄  ▀▄█ ▄ ▀█▄█ ▄ ▄▄▄▄▀▀█▄▀█  ▄█▀▀▄▀▀▄▀  
▀█▄ ▀ ▀  ███▄▄ ▄▄ ▄█▀██ ▄▄▄▄▀▀▀ ▀▀ ▀▀▄▀▀ █▄▄ █ ▀█▀ ▄ ▄▄▄▀  █▄  ▀▄
█  ▄▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄ ▄ █▀▀██▀▀▀▄ ▄▄▀ ▀▀▀  █▀▀▄ ▀▄▄█▀██▀ ▀▀▄▄  ▀▀▄▄██▀▀ 
 ▀▄▀▄▀▀▄ █▀▄█ █▀▄█ ▄█▄▀▄▄▄ ▄▀▀▄▄▄▄██▀     █▄ ▄▀▄█ ▀█ █▄ ▀▄█▀▄  █▀
█▀ ▀ ▀▀█▄ ▀█    █   ▄   ▀ ▄▄ ▀▀▄█ ▄▄▀█▀▀▄▀▄█▄ ▀█▀▀▀ ▄ ▀▄▀▄▀▄█▄   
▄ ▄▄▀▀▀▄ ▀  ▀▀█▀ ▄▄  █ ▀  ▄▀  ▄▀▀▀ ▄▀▀ █ ██  ▀ ▄▀ ▀▀ ██▄ █ ▀▄ ▄ ▄
▀█▄██▄▀██ ██ ▄▀▄▀██▀▄▄▄██▄ ▄▀▀▀▄▀ ▄ █▀█ ▄▄██▄█ █▀▀█▀ ▄█ ▄ ▄▄█▄ █▄
 ▀▀██ ▀█▀███  ▀▀▄▄▄█▄   ▄ ▀ ▀▀█▄  ▄███ █ ▄█  █▀ █    ▀▄▄▀▀▄▀▄██▄▄
▄ ▀█ ▀▀▀ ▀▀▄▄▄▀▀█  ▄█▀▀▀█ ▀▀ ▀▀█ ▀▄▄▄▄ █▄ ▀   ▀ ▀█▀▄▄▀ ▄▀█▄██▄  ▄
 ▀▀ ▀ ▀ ▄ █▄ ▄▀▀█▀█  ▀ ▀▄▄▄▀▀▀█▀▀▀█▀█▀    ██▄█▀██▄  ▄▀█▄█▀▀▀█ ▀▄▄
█▀▀▀▀▀█ ▄██ █▀▄▄▄ ▀█▀▄██ ▄▄ █▀█ ▀ █▀▀▀█▄▄█▄▀█ ▀█  ▄█▄▀ ▀█ ▀ █▄▀ ▄
█ ███ █ ██  ▄█▄▀█▀▀▄  ▀ ▄ ▀▄ ▄▀▀▀▀▀█▀▄ ▄▄██▀ █▀██▀  ▄▄█▄█▀██▀▄▀▄ 
█ ▀▀▀ █ ▀▄▄ ▄▄▀  ▀ █▀▄ █   ▄ ▄▀█ █▀▀▄▄▄▄▀▄▀▀  █▀▄██▄▀▄▀ ▄ ▀▄▀█ █ 
▀▀▀▀▀▀▀ ▀   ▀▀▀  ▀  ▀   ▀▀  ▀ ▀ ▀ ▀▀  ▀ ▀  ▀▀▀▀▀  ▀ ▀  ▀  ▀▀▀    

Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου

Παύλος Νησιανάκης

Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Βασιλική Μάλλιου

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

2/2ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

https://elims.ftcee.eurofins.com/weblims-qrcode-app/DocumentRequests/GetReport/EUGR001/020000009F572663E9656EA963E9A6F27494D1CAD53E30F66DD15D5A772A365744E856E251FDACA9CA39AC295597BE313DF90CC4DCF6902852052B55AF55FFABCD5E2318ACA962561B55D628F14F48C790C160D6


Δοκιμές
Αρ.Πιστ. 102

Ημερομηνία Έκδοσης 03.10.2024

{054DEB7B-6CDE-42EB-8FF0-ABB2D4A9F010}Έκθεση Δοκιμών AR-24-Y9-039270-01

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών: Πελάτης:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΤΚ 85003
85003 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2024-00041729
Ημερομηνία Δοκιμής :  25.09.2024- 02.10.2024

Πληροφορίες δείγματος:
Υπεύθυνος Δειγματοληψίας Πελάτης

Περιγραφή δείγματος ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Ημερομηνία παραλαβής 25.09.2024

Ημερομηνία Δειγματοληψίας 24.09.2024

Θερμοκρασία Δείγματος Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια 1

ΑποδεκτήΚατάσταση Δείγματος

Παράμετρος Μονάδα ΑποτέλεσμαΜέθοδος TTLOD Παραμετρική 
Τιμή

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH)  στους 25℃ AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Ηλεκτροχημικά

pH units 6.5- 9.5 8.1

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Αγωγιμομετρία

µS/cm 10 2500 765

Θολότητα AISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά FNU 0.02 0.26

Οσμή NI.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά Αποδεκτή

Γεύση NI.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά Αποδεκτή

Χρώμα AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

mg/L Pt 8 Δεν ανιχνεύθηκε

Αμμώνιο (NH4) AΕσωτερική Μέθοδος (ΟΕ-7.0-143), 
Φασματοφωτομετρικά

mg/l 0.02 0.50 <0.05

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 
27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική πο νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται στην ισχύουσα.

Σημειώσεις ΤT: Είδος δοκιμής
Α: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
Ν: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins 
Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

1/2ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.



Δοκιμές
Αρ.Πιστ. 102

Ημερομηνία Έκδοσης 03.10.2024

{054DEB7B-6CDE-42EB-8FF0-ABB2D4A9F010}Έκθεση Δοκιμών AR-24-Y9-039270-01

█▀▀▀▀▀█  █▄ ▄▄   ▀█▄ █ ▄ ▀▀█▄▀▀▄█▄▀▄ ▀▀▀█▀▄▄█▄▀▄ ▀▀▀█▀ ▀▄ █▀▀▀▀▀█
█ ███ █ ██ █ ███ ██▀ ▄█▄ ▀  ▄██▀ ▀▀▀▄█ ▄▀██▀▀▄█▀▄▀▀▄▀ █▄▀ █ ███ █
█ ▀▀▀ █ █▀▀█████  ▀▀█▀▀ ██▄█ ▄█▀▀▀█▀▀█▄▄▀▀▀▀ ▄▄▄█▀▄▄▄▀▄ ▀ █ ▀▀▀ █
▀▀▀▀▀▀▀ █▄█▄▀▄▀ ▀▄▀▄▀ ▀ ▀▄█▄▀▄█ ▀ █▄▀▄▀ █▄▀▄█▄▀ █▄▀▄▀ █ █ ▀▀▀▀▀▀▀
▀ █▀▀▀▀  ▀   █▀ ▄ ▄▄▄█▀▄██▄▀ ▀██▀▀▀▄██ █▄█▄  ▀ █▀▄   ██▄▄▄▀█▀█▀▄ 
▄▄ ▄▄█▀█▀▄▄▄▄ █▀█▄  ▀▀  ▄██▀ ▄▄▄▄▀▀█▀ ▀▄  ▄▄█▄▀ █▄▀▀██▄▄█▀  █▄▀▄▄
 █▀█  ▀ ▀▀██▀██▄█▄ █ ▄█ ▀▀ ▀ ▄█    ▄█  ▄▄ █ ▄▄ █▀█▀█  █▄ ▀ ▀▀   ▄
█▄▄▀▀▀▀▄█▀▀▄▄ ▀██▀█▄█▀▄█▀▄▀▀▀██▄█▄██▀▀▀ ▄█▄█▄█▀▄▀▀▄▀▄▄▄   ██▀▀ █▄
▀▀▀ ██▀▀▄▀▄▄▀ ▄▀█▄▄▀▀▀▀█▀▄▄▄▀▄█ ▄   ▀ ▀█▄▀█ ▄▄  █  ▀▄▄█▀▀  ▄▀██ ▄
▀█   ▀▀▀█ ▀ ▀▀▄▀▀█   ██ █▀ █▄ █▄▄█ ▄▀▀▀▀▄█▄█▄ ▀▄ ▀██ ▄█▀ ▄▀ ██▀█▄
▄▀▄█ █▀ ▄▀ █ █▄▀ ▄█▀▄█▀▀█▄▄█▀▀▄ ▄  ▄▀ ▀█ ▀▄ ▄▄  █▄    ▄▄ ▀ ██ ▀ ▄
▄▀   ▀▀▀█▄▄▀▀██▀ ▀▄   █ █ ▄▄▀██▀ █▄▀▀▀██▄▀  ▄▄▀▄▀▄ ▄▄▀▄  ▀▀▄ ▄▀  
 ▄█▄▄ ▀ ▄  ▄ █ ▄▀ ▄█▄▄█ █▄▄█▀ ██ ▄ ▀▀    ▄█▀ ▄▀███  ▄▀▄▀▀█▀ █▄▀▄▄
▄▀█▀██▀▄▀█ █▄▀▄ ▄ ▀▀▀██▄▄█▄ ▄ █▀  ▀ ▀▀█ █ █▀▄▄█ ▀ ▄▄██▄   ▀▄▀▄   
▄▄█▄ ▄▀▀▀▄▄▄█▀  █▀█▀ ▀▀▀▀▄▄▀▄█ █▄ ▀▀▀█   ▄▄█▄█ ▄▀▄   ▄██▀▀ ███  ▄
█▄  █▀▀▀██▀▀▀▄▄ █▀██▀▄  █ ▄▀█▀█▀▀▀███     █▄ ▄▀▄█     █▄█▀▀▀█  ▄▀
█  ██ ▀ █▀▄▄█▄▄▄ ▄█▀▀▀▀ █▀ ▀ ██ ▀ █▄█▀ ▀ ▀█▄ ▄ ▄█▀ ▀ ▀█ █ ▀ █▀▀█ 
  ▄▀██▀▀▀▄▄▄ █▄██▄▄▄ ▀▄▄ ▀█▀▀ █▀▀█▀▄▀▀ ▀▄██     █▀▄▀▄█▀███▀██   ▄
 ▀█▄▄▄▀▄▄▀▄▀▄▀▄▄█▀ ▀▀█▀ █▀▀▄▀▀▀▄▀▄▄▄▀▄▀█▄▀██ ▀▀█▀█ █ ▀▄ █▀▄▄▄▀▀▀▄
▄█▀ █▀▀▄▄▀ ▄█▀ ▄ █▄▄ █████ █▀▀▄█ ▄ ▀█▄█▄  ▄█▄▄▀▄▀▄▀ ▄ ▄█▀▀▄▀▀▀▀█ 
  ▄▀█▄▀   ▀▄▄▀  █ ██▄▄ █ ▄▄▄▀▀▀ ▀▀ ██▄▀ ▄█▄▄ █  ▀▀ █ ▄▄▄▀█▄█▄█▀█▀
▀ ▀ ▀▀▀▀▀██ ▄▄██▀██▀ █ █▀▄ ▄▀▀ ▀▀▀  █▀▀▀▄▀▄  ▀█▀█ ▀▀▄▄  ▀▀▄▄█ ▀  
▀ ▀▄▀█▀▀▄▀█▄██▄▀▄ ▀▄█▀▄▄▄▄ ▄▀▀█▄▄▄██▀  ▀  █▀ ▄▀█▀ ▀█ █▄ ▀▄█▄█▀█▀█
▀█▀▄▀ ▀▀█ ▀█    █   ▄   ▀ ▄▄▀ ▄▄█ ▄▀█▀▀█ █▄█▄ ▀▄▀▀▀ ▄ █▄▀▄▀█▄▀ █▄
    ▀▀▀▀ ▀  ▀▀█▀ ▄▄  █ ▀  ▄▄▀ ▄▀▀▀ █▀▀ ▄  █▄▄█ ▄█  █▄▀█  █ ▄█▀██ 
   ██▄▀▀█ ██ ▄▀▄▀██▀▄▄▄██▄   ▀▀▄  ▄█▀█▀ ▄▀▄▄▄ ▀█▀▀▀  █▄ ▄ ▄▀▄▄   
▀ ▀██ ▀▄████▀ ▀█ ▄▄ ▀  ██ ▀ ▀▀█▄ ▄ ▄▀ ▀█ ██  █▀ █▀▀   █ █▀▄▄█████
▄ ▀█ ▀▀▄▀▀▀█▄█ ▀▀ █▄ ▀  ▀▄▀▀ ▀▀ ▀▀▄▄█▀██▄▄█  ▄▀ ▀▀▀▄▄█▄▄▀█▄▄█▄  ▄
 ▀▀ ▀ ▀ ▄ ▄▄█▄██▀█▄  ▀█▄▀█▀▀▀██▀▀▀█▀██    ▄█▄  ██▀  ▄ █ █▀▀▀█ ▀▄▄
█▀▀▀▀▀█ ▄▀ ▄▀▀   ▀▄█▄ ▄██▄█ █ █ ▀ █▀▀▄ ▄▄▀▄▀██▄█ █▀█▄▀▄▄█ ▀ █▄▀ ▄
█ ███ █ █ ▀▄ ▄ ██▀▄▄▄ ▀▀█▀▀▄ ▄▀▀▀█▀█▀  ▄▄█▄▀ ▄ ██   ▄ ▄▄█▀██▀▄▀▄ 
█ ▀▀▀ █ ▀█ ▀▄ █ ▀▄▀ █ ▀█▀▄█▄  ▄█  ▀▀▄██▄▀▄▀▀  █▀▄██▄▀█  ▄ ▀▄▀  █ 
▀▀▀▀▀▀▀ ▀   ▀▀▀ ▀▀▀▀  ▀ ▀▀  ▀ ▀  ▀ ▀  ▀ ▀  ▀▀▀▀▀  ▀ ▀     ▀▀▀▀▀  

Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου

Παύλος Νησιανάκης

Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Βασιλική Μάλλιου

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

2/2ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

https://elims.ftcee.eurofins.com/weblims-qrcode-app/DocumentRequests/GetReport/EUGR001/02000000379D3BBE899F4406204A6380581436544B217B1CEED36D26079DD0F4408C3CE64F71A6B67E91F4234B9FC4C35A3409EA63C1A88F3F89AE7BB1F20786F3FB00DB498D3D895A2CF39D796D8086F2E3A97C


Δοκιμές
Αρ.Πιστ. 102

Ημερομηνία Έκδοσης 03.10.2024

{87492A2B-4715-44F5-82E5-B623C287EFC5}Έκθεση Δοκιμών AR-24-Y9-039269-01

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών: Πελάτης:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΤΚ 85003
85003 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2024-00041728
Ημερομηνία Δοκιμής :  25.09.2024- 30.09.2024

Πληροφορίες δείγματος:
Υπεύθυνος Δειγματοληψίας Πελάτης

Περιγραφή δείγματος ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Ημερομηνία παραλαβής 25.09.2024

Ημερομηνία Δειγματοληψίας 24.09.2024

Θερμοκρασία Δείγματος Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια 1

ΑποδεκτήΚατάσταση Δείγματος

Παράμετρος Μονάδα ΑποτέλεσμαΜέθοδος TT

Oλικά αερόβια βακτήρια στους 22°C ISO 6222:1999 cfu/ml A2>3.0 x 10

Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37ºC ISO 6222:1999 cfu/ml A2>3.0 x 10

Ολικά κολοβακτηριοειδή ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 cfu/100 ml A<1

Escherichia coli ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 cfu/100 ml A<1

Intestinal Enterococcus ISO 7899-2:2000 cfu/100 ml A<1

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην 
Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική πο νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται στην ισχύουσα.

Σημειώσεις ΤT: Είδος δοκιμής
Α: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
Ν: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins 
Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

1/2ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.
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█▀▀▀▀▀█  ▀▄▄▀▄  █▀▀ ▄ ▄▀ ▀▀▀ ▀▀▄█▄▀▄ ▀▀▀█▀▄▄█▄▀▄ ▀▀▀█▀ ▀▄ █▀▀▀▀▀█
█ ███ █ █▄▀  █▀▀▀▀█ ▄█▄ █▀ ▀▄██▀ ▀▀▄██ ▀ ██▀▀▄█▀▄▀▀▀  █▄▀ █ ███ █
█ ▀▀▀ █ █ ▄█  █▀ ▀ ▄▄ █▀ █▄▀ ▄█▀▀▀█ ▀█▄▀▀▀▀ ▄▄▄▄▄▀▄▄ ▀▄ ▀ █ ▀▀▀ █
▀▀▀▀▀▀▀ █ ▀ ▀▄▀▄█ ▀ █ ▀ █▄█ ▀▄█ ▀ █ █▄▀ █▄▀▄█▄▀ █▄▀▄▀ █ █ ▀▀▀▀▀▀▀
▀ █▀▀█▀▄ █▀▀▀▀██▀█ ██   ██▄▀ ▀██▀▀▀▀▀█ █ █▄ ▄▀ █▀▄   ██▄▄▄▀██▀▀ ▄
█ █▀▄█▀▄▄▄  █▄██▀█ ▀▀ ▀▄▀██▀ ▀▄  ▀▀▀█ ▀ ▄ ▄▄▄▄▀▄▀▄▀▀▄█▄▄█▀ ▄▀█▀█ 
  ▄▄  ▀▀▀▄▄█▀▀▀▄█▄██  ▀ ▀▀ ▄▀▀▄█   █▀  ▀▄ █▄▄▄  ██▀▀  █▀▀▀  █▄ ▄ 
▄▀▄█▀▀▀█▄▀▀▄▄ ▀██▀█▄█▀▄█▀  ▀▀ █▄▄ ▀█▀█▀█ ▀▄▄▄█▀█▀█ █ ▄▄▀▀ █ ▄▄▀  
█▀ ▄██▀█ ▀▄▄▀ ▄▀█▄▄▀▀▀▀█▀▀ ▄▀▀▄  █ ▄▀  ▄ ▄█  ▀ ▄█▄▀▄ ▄█▄   ██▄▄ ▄
▀█▀▄▄▀▀▀▀ ▀ ▀▀▄▀▀█   ██ █▄▀▄▄ ██▄▄██▀█▀▀█▄██▄▀ ▄▀ ▄▄ ▄█▄▀▄▀▄▀█▀▀▄
▄▀▄█▄▀▀▄ ▀ ▀▄█▄▄▄▄█ ▀█▀▄ ▀ █▀█▄▄   ▄▀▀▀█ ▄▄ ▄▄▀ █     █▀▀▀ ▄▀ ▀▀▄
▄▀   █▀▀█▀  ▀▀▀▀███▀▄▀▀█▀█ ▄▀▀█▄█▀  ▀█▀█▄▄█ ▄ ▀▄▀█▀▄▄█▄▀▄█▀▄▀▄▀  
 ▄█▄▀▄▀ ▀▄ ▄ █ █ █ ▄▄█ ▀▀▄▄█▀▀▄▄   ▀▀ ▀   ▄▀ ▄ ██▄  ▄▀█▄ █▀ ▀▄▀▄▄
▄▀█▀ ▀▀▄▀ ▄▀█ █▀ ▀▄▄▀▀▀▄█▄▀ ▄ ▄█▄█  ▀█▀ █▀ ▀▄ ▀ ▀▄ ▄█▀▄█  ▀▄▀▄   
▄▄▄███▀ ▄▀▄▀▄▀▄ ▀█▀▄▄█ █ ▄▄▀▄█ ▄   ▀▀     ██▄▀▀▄▀▀   ▀██▀█ ███  ▄
▀▀▄██▀▀▀█ ▀▄▄▄▀█▄ ████▄▄ ▄▄▀█▀█▀▀▀███▀▀  ▀▄▄ █ ▄█▀▀  ▀▄▄█▀▀▀█▀▀▄▀
█▀ ▀█ ▀ █▄▄ ▄█▄█▄▄▀▀▄   ▄▀ ▄▀██ ▀ █▄█▀ ▀ ▀█▄ ▄ ▄█▀ ▀ ▀█ █ ▀ █▀▀▀▄
▀▀ ▀██▀█▀▄▀  ▀█▄▀ █▀  ▄█ ▀██  █▀▀█▀▄▀▀ ▀▄██▄▄   █▀▄█ █▀██▀████ █ 
▄▀  ▄ ▀▄▄ █▀▀█ ▀▀▀█ █  ██▀▀▄▀▀▀▄▀▄▄▄█▄▀▀▄▀█ ▄▀▀▀██   ▀▄ █▄▄▄▄▄ █ 
▀▀██▄█▀▄▄  █ ▄▀▄ █▀▄█▄ █ ▀ ▀ ▀▄█ ▀▄ █▄█▄  ▄█▄▄▀█▀▄▀▀▄ ▄█▀▀▄▀▀▀   
▀█ ▄▀▀▀  ▀▀▀▄▀ ▀▀ ▄ █  █ ▄▄▄▀▀▀ ▀▀ ▀█▄▀ ▄█▄  █  █▀ █ ▄▄▄▀▄ █▄█▀▀█
  ▄▀  ▀▀▀█▄▀ ▄▀▀▄▄▄▄  ▀▀▄▄ ▄ █ ▀▀▀ █▀▀▀ ▄▀▄█▄▀█▄▀ ▀▀▄▄  ▀▄ ▄█▀ ▀ 
█▄█▄██▀ █  ▄█ ▄▀▄█▄▄██▄▄▄▄ ▄▀ ▀▄▄▄█ ▀▄ █▄ █▄▄▄▀ ▀ ▀█▄█▄ ▀▄█▄█▀▀█▀
██ █▀ ▀   ▀█    █   ▄   ▀ ▄█▀ ▄▄█ ▄▄▀▄ ▀▄▀▄  ▄▀█▀▀▀█  █▄▀▄▀▄█▀ ▄▄
▀█ █▀▀▀█ ▀  ▀▀█▀ ▄▄  █ ▀  ▄▄▀▀█▀▀▀ ▄█  ▀  ▄█▄█▀ ▀█   ██▄ █ ▀▄▀█▄ 
 ████▄▀▄▄ ██ ▄▀▄▀██▀▄▄▄██▄ ▄ █▀ ▄ ▄▀█▀▀▀██▄█▄ ▀▄▀     ▀▄▀ ▄▄█▄   
█ ▀██ ▀▀████  ▀▀▄▄▄█▀   █ ▀ ▀ █▀▀█ ██  █  ▄  █▀ ██▀  ▀█ █▀▄▄███▄▄
▄ ▀█ ▀▀▄▀█▄▄▀▄▄▄▄  ▀▄ ▀ █▀█▀ ▀▀█ ▀▄▄██▀█▄▀▄  ▄▀ ▀  ▄▄▀ ▄▀█▄ ▄▄  ▄
 ▀▀ ▀ ▀ ▄ ▀ █   █  ▄█ ▀▄█▀█▀▀▀█▀▀▀█▀█▀▀   ██▄▀▀██▀  ▄▀█ █▀▀▀█ ▀▄▄
█▀▀▀▀▀█ ▄ ▀ ▀ ▀▄  ▄▄ ▄▄▄█ ▄ █ █ ▀ █▀▀▀▀▄▄▀▄▀██ █ ▀██▄█▄▀█ ▀ █▄▀ ▄
█ ███ █ █▄▀▄▀ ▀ ▄▀▄██▄▄█▄█▄▄ ▀███▀▀█▀█▀▄▄▀▄▀ ▀▀███  ▄▀▄▄█▀█▀█ █▄ 
█ ▀▀▀ █ ▀▄ ▄▄▄ █▀▀▀  ██ ▄  ▄ ▄▀▄▄█ ▀▄▄▄▄▀█ ▀ ▀▄▀▄▄▄▄▀█ ▄▄ ▀▀▀█ █ 
▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀ ▀   ▀   ▀    ▀▀  ▀ ▀   ▀▀  ▀ ▀  ▀▀▀▀▀  ▀ ▀     ▀ ▀    

Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου

Παύλος Νησιανάκης

Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Βασιλική Μάλλιου

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

2/2ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

https://elims.ftcee.eurofins.com/weblims-qrcode-app/DocumentRequests/GetReport/EUGR001/02000000AC40139A90EC79B235DAEDFAB10B7D0B98D4579D502269FEABC429492183F476336F237027EC90814E9452AF56E901DA03E2D2607D674FAE454D599CE484B3171AE9DF6BF88376D3A8F81B3013D06A4A
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Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών: Πελάτης:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΤΚ 85003
85003 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2024-00041727
Ημερομηνία Δοκιμής :  25.09.2024- 30.09.2024

Πληροφορίες δείγματος:
Υπεύθυνος Δειγματοληψίας Πελάτης

Περιγραφή δείγματος ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΣΑΒΒΑ ΚΑΜΙΤΣΗ

Ημερομηνία παραλαβής 25.09.2024

Ημερομηνία Δειγματοληψίας 24.09.2024

Θερμοκρασία Δείγματος Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια 1

ΑποδεκτήΚατάσταση Δείγματος

Παράμετρος Μονάδα ΑποτέλεσμαΜέθοδος TT

Oλικά αερόβια βακτήρια στους 22°C ISO 6222:1999 cfu/ml A2>3.0 x 10

Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37ºC ISO 6222:1999 cfu/ml A2>3.0 x 10

Ολικά κολοβακτηριοειδή ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 cfu/100 ml A<1

Escherichia coli ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 cfu/100 ml A<1

Intestinal Enterococcus ISO 7899-2:2000 cfu/100 ml A<1

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην 
Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική πο νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται στην ισχύουσα.

Σημειώσεις ΤT: Είδος δοκιμής
Α: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
Ν: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins 
Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

1/2ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.
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█▀▀▀▀▀█   ▀▀ ▄▀██▄ ▄▄▄ ▄▀   ▄▀▀▄█▄▀▄ ▀▀▀█▀▄▄█▄▀▄ ▀▀▀█▀ ▀▄ █▀▀▀▀▀█
█ ███ █ █▀ ▀▄▀  ▀▀ █▄ ▀▀█▀ ▄ ██▀ ▀▀▀▄█ ▀ ██▀▀▄█▀▄▀▀▄▀ █▄▀ █ ███ █
█ ▀▀▀ █ ███▄▄▄ █▄▀█▄▀▀█ ▄█▄▄ ▄█▀▀▀█▀██▄  ▀▀▀ ▄▄▄█▀▄▀▀▀▄ ▀ █ ▀▀▀ █
▀▀▀▀▀▀▀ █ █ █▄█▄▀▄█▄▀ ▀▄▀▄█ ▀▄█ ▀ █ █▄▀ █▄▀▄█▄▀▄▀▄▀ █ █ █ ▀▀▀▀▀▀▀
▀ ████▀  █ ▀ ▀██▄▀▀█▄▄▀  █▄▀ ▀▀█▀▀▀▀██ ▀▄█▄▄▄▀ ▄█▄ █▄██▄▄▄▀▀▀█▀▄ 
█▄▄▀▄█▀   █▀▀▀▀▀█▀▀ ▀▄ █▄██▄▀ █▄▄▀▀█▀ ▀▀▄ ▄▄▄▄▀▄▀▄▀█ █▄▄█▀ ▄▀█   
▄▀▀▄  ▀███ █▀██▄█▄▄█ ██ ▀▀ ▀ ▀▄▄    █  ▀  █▄ ▄  ██▀▄▄ █▀▀▀  ▀▄  ▄
██ ▀▀▀▀▀▄▀▀▄▄ ▀██▀█▄█▀▄█▀ ▄▄▄▄▄▄▄▄▀▄▀▀▀▀█▀▄█▄▀▀█▀▀▄ ▄ ▄█▀ ██▀█▀▀ 
 █████▀ ▀▀▄▄▀ ▄▀█▄▄▀▀▀▀█▀▀ ▀  ▀  █▀▄█▀▀█▄▀█  ▄▀▄█  ▀ ██▀▀  ▄█▄▄ ▄
 ▄█▀ █▀▀▄ ▀ ▀▀▄▀▀█   ██ █ ▄▄ ██▄█▄█▄▀█▀ ▄▀▄█▄▄██▀▀▀█  ▀▄ ▄▀▄▀█▀▀ 
 █▄█▀▄▀▄▀▀ █▀█▄██▄█▄ █▀  ▀ █▀ █  ▄ ▄▀▀ █  █ ▄▄  █ ▀  ██▀▀▀ ▄█ ▀▀▄
▄▀  █▄▀ ██▄ ▀█▀▄▀▀▄▄█ ▀▀▀▀ ▄▀██▀ ▄▀▀▀▀▀█▄▀▄ ▄ ▀▄▀▀▀▄▄ █ ▀██▄▀▄▀  
 ▄█▄█ ▀ █▄▀ ▀  ▄▀▄▄▀▀ ▄▀█▄▄█▀▄█▀▄█ ▀▀▄    ▄▀ ▄ ██ ▀ ▄▀█▀▀█  █▄▀▄▄
▄▀█▀ ▄▀ █▄ ▀▀▄▄█   ▄▄▀▄▀ ▀▄ ▄▀█▄▄▄▀ ▀▄  ██▄▀▄▄▀ ▀▀█▄█▀▄ ▀ ▀█▀▄   
▄▄ ▄██▀ ▄▄▄█▄▀█▄█▄██▄▀▀█ ▄▄▀▄█ ▄ █▀▀▀▄▀   ██▄█▀▄▀▀   ▀▄█▀▄ ███  ▄
▀█▄▀█▀▀▀█▄▀██   █ ▀█ ▀▀▀█ ▄▀█▀█▀▀▀███    ▀▄▄ ▄▀▄█▀▀  ▀▄▄█▀▀▀██ ▄▀
▄█ ▄█ ▀ █▄█ ▀▄▄▄▄▄▄  ▄▄█▄▀ ▄▀██ ▀ █▄█▀ ▀ ▀█▄ ▄ ▄█▀ ▀ ▀█ █ ▀ █  ▀▄
█ █▀▀▀▀▀▀ █▀▄ ▀ ▀▄██▄█▄ ▀▀█▀  █▀▀▀█▄▀▀ ▀▄██    ▄▀▀▄▀▄█▀██▀███▄ █ 
█▄▄ ▄█▀▄▄ ██ ▄ █   ▀▀▄ █ ▀▀▄▀▀▀▄▀▀ ▄█▄▀▀▄▀█▀ ▀▀▄██ ▀▄▀▄ ██▀▄▄  █ 
▄▄▀ █▄▀▄▄▀█▀  █ ▀▀▄█▄▄ █ ▀ ▄ ▀▄█ ▀▄ █▄█ ▄ ▄█▄▄▀ ▄▄▀█  ▄█▀▀▄▀▀█ ▄ 
█▀▄█▀ ▀  █ █  ▀██ █ █  ▄▀▄▄▀ ▀▀ ▀▀ ▀█▄▀▀▄█▄ ▄█ █▀▀ ▄▄▄▄▄▀ ▄█▄   ▄
▀ ▀█▀▀▀▀▀ ▀▀▀▄  ▀ ▀ █   ▄▄ ▄▄▀ ▀▀▀ █▀▀▀ ▄▀▄█▄▀█ █ ▀█ ▄  ▀▄ ▄██▀▀ 
▀▀▄▄▀ ▀██  ▄█ █▀▄▄▀▄██▀▄▄▄ ▄▀▀▀▄▄▄█ █▄ █  █  ▄▀▀▀ ▀▄▄█▄ ▀▄█▄█▄ ▀█
 ▀▄▄▀ ▀█  ▀█    █   ▄   ▀ ▄█  ▄▄█ ▄ █ ▄▀█▀▄  ▄▀▀█▀▀█  █▄▀▄▀▀▄▄▀▀ 
 ▀  ▀▀▀██▀  ▀▀█▀ ▄▄  █ ▀  ▄▄▀ ▄▄ ▀ ▀█▀ █ ▀▄█▄▀▀██▄ ▄ ▀▄ ▀█ ▄█ ▄▀▄
 ▄▄▀█▄▀▀█ ██ ▄▀▄▀██▀▄▄▄██▄ ▄ ▀▀ ▄ ▄█▀▀▀ ▄▀ ▄▄▀ ▄▀▄ ▀▀▀▄▄▀ ▄▀█▄ ▀▄
▄█▀██ ▀▄ ██ █ ▀█▀▄▄ ▀   █ ▀ ▀▀▀▀▀█ ▄█▀▀█  █  █▀ ██   ▀█ █▀▄▄████▄
▄ ▀█ ▀▀  █ █▀▀▀▀ █▀▄ ▄█▄▄ ▀▀ ▀▀█▀▄ ███▀█▄▀▄  ▄▀ ▀▄ ▄▄▀ ▄▀█▄██▄  ▄
 ▀▀ ▀ ▀ █ ▀█▀███▀▄███▄▄▀ ▀█▀▀▀█▀▀▀█▀█▄▀   ▄█▄█ ██   ▄██▄█▀▀▀█ ▀▄▄
█▀▀▀▀▀█ ▄▄█▄▄▄ ▄ ▄ ▄██▀▄▄▀  █ █ ▀ █▀▀  ▄▄▀▄▀█▄▀█ ▀▀█▄ █ █ ▀ █▄▀ ▄
█ ███ █ █▄█ ▀ █▄  ██▀  ▀ ▀▄▄ ▄▀▀▀███▀ ▀▄▄ ▄▀  ▀██▀  ▄ ▄▄█▀██▀▄▀▄ 
█ ▀▀▀ █ ▀▀█▀██▀▀▀▄▄██▀██▀█▄▄ ▄▀█ ▄ ▀▄██▄▀█ ▀ ▀▄▀▄██▄▀█  ▄ ▀ ▀█ █ 
▀▀▀▀▀▀▀ ▀  ▀▀    ▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀ ▀▀▀  ▀▀  ▀ ▀  ▀▀▀▀▀  ▀ ▀     ▀▀▀    
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2/2ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.
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Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών: Πελάτης:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΤΚ 85003
85003 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2024-00041726
Ημερομηνία Δοκιμής :  25.09.2024- 30.09.2024

Πληροφορίες δείγματος:
Υπεύθυνος Δειγματοληψίας Πελάτης

Περιγραφή δείγματος ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Ημερομηνία παραλαβής 25.09.2024

Ημερομηνία Δειγματοληψίας 24.09.2024

Θερμοκρασία Δείγματος Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια 1

ΑποδεκτήΚατάσταση Δείγματος

Παράμετρος Μονάδα ΑποτέλεσμαΜέθοδος TT

Oλικά αερόβια βακτήρια στους 22°C ISO 6222:1999 cfu/ml A2>3.0 x 10

Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37ºC ISO 6222:1999 cfu/ml A2>3.0 x 10

Ολικά κολοβακτηριοειδή ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 cfu/100 ml A<1

Escherichia coli ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 cfu/100 ml A<1

Intestinal Enterococcus ISO 7899-2:2000 cfu/100 ml A<1

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην 
Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική πο νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται στην ισχύουσα.

Σημειώσεις ΤT: Είδος δοκιμής
Α: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
Ν: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins 
Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

1/2ΣελίδαΗ παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.
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█▀▀▀▀▀█  ▀▀  █ ▀  ▄█▀▀▄ ▄    ▀▀▄█▄▀▄ ▀▀▀█▀▄▄█▄▀▄ ▀▀▀█▀ ▀▄ █▀▀▀▀▀█
█ ███ █ ███▀█▀▄ █▄▄█▄█▄▀▀▀ ▀▄██▀ ▀▀▀▄█ ▄▀██▄ ▄█▀▄▀▀▀  █▄▀ █ ███ █
█ ▀▀▀ █ ██ ▄█▀█▄▀ █▀█▀▄▀▀█▄█▄▄█▀▀▀████▄█▀▀▀ ▄▄▄██▀▄█▀▀▄ ▀ █ ▀▀▀ █
▀▀▀▀▀▀▀ █▄▀ ▀▄█▄▀ ▀▄▀ ▀▄▀▄█▄▀▄█ ▀ █▄▀▄▀ █▄▀ ▀▄▀ █▄▀▄▀ █ █ ▀▀▀▀▀▀▀
▀ ██▀█▀ ▄██▀▄█▄█ ▀ ▄ █▀▄ █▄▄▀▀██▀▀▀ ██ ▀▄█▄█▄▀ ██▄ ▄ ██▄▄▄▀▀▀▀▀ ▄
▀▄█ █▄▀██▄  █▄  ▄ ▀█ ▄██▀███▀▀▄▄▄▀▀█▀ ▀█  ▄  ▄▀▀█▄▀▀██▄▄█▀ ▄▀▀ █ 
▀▄▀█  ▀▀█ ██▀██▄█▀██  ▄ ▀▀ ▄▀▀▄▄   ▄█  ▄▄ █▀ ▄ ▀██▀█▄ █▀▀▀ ▄█▀▀ ▄
▄ ▀█▀▀▀▀▄▀▀▄▄ ▀██▀█▄█▀▄█▀▄▀▀▀█▄█▄▄▀▄▀▀▀█ █▄▄█▀▀▄ ▀  ▄ ▄█▀ █▀██▀▀ 
█ ▄███▀▄ ▀▄▄▀ ▄▀█▄▄▀▀▀▀█▀▀ ▄▀▄█ ▄  ▄█▀▀   ▄ ▄   █ ▀█▄█▄▄   ▀▀▄▄ ▄
█▄▄▄▄█▀█▄ ▀ ▀▀▄▀▀█   ██ █▄▀▄  ▄  ▀ ▀█▀▀▀█▀▄█▄█ █▀▀▀█ ▄█ ▄▄▀▀██▀▀▄
▀▄▄██ ▀█▄▀ █▀█▄▀▄▄██▀█▀▄▀▀ █▀█▄▀▄▄ ▀▀▄▀█ ▀▄ ▄▄▀ █ ▀  ▀█▄ ▀ ▀█ ▀▀▄
▄▀  ▄ ▀▀▀▄▀█▀█▄ ▀█▀ ██▀ ▄  ▄▀█▄  ▄█▀▀ ▄█▄▀▄ ▄▄▀▄▀█▀▄▄█▄▀▀█▀▀█▄▀  
 ▄█▄▄ ▀ ▀█ ▄▄  ▀█▀█▄█▄▀█▀▄▄█▀ █▀▄█ ▀▀▄    ▄▀ ▄ ██▄  ▄ ▄▀▀▄ ▀▀▄▀▄▄
▄▀█▀█▀▀▄ ▀▀▄█ █ ▄▄▄▀█▀██ █  ▄ █▀  ▀ ▀ ▄ ██▄▀▄▄█ ▀  ▄█▀▄▀  ▀█▀▄   
▄▄██▀▄▀█ ▀▀ █ ▀▄    ▀ ██ ▄▄▀▄█ ▀▄█ ▀▀█   ███▄  ▄▀▀▀   ██▀█ ██▀  ▄
█ █▀█▀▀▀█▀██▄▀█ ▄▄▄▄████▀▄ ▀█▀█▀▀▀███     █▄ █ ▄█▀▀  ▀▄▄█▀▀▀█▀ ▄▀
█▀▄▀█ ▀ █▀▀██ ██▀ ▀▀▀ ▀▀█▀ ▄▀██ ▀ █▄█▀ ▀ ▀█▄ ▄ ▄█▀ ▀ ▀█ █ ▀ █▀▀█ 
▄▀▀██▀▀█▀▄▄█▀█▄▀▀▀▄ █ █▀▀▀█   ██▀▀█ █▀ █ ██▄▄   █▀▄▀▄█▀██▀████▀  
▄▄▀█  ▀▄▄▄▀▄▄ █   █ ██ █▀▀▀▄▀▀▀▄▀▀▀▀█▄▀ ▄▀█▄ ▀▀▀▀█ ▀ ▀▄ █▀▄▄▄▄ ▄ 
█▀█▀  ▀▄▄▄▀▄█▀▀▄▄█ ▄▄█▀  ▄ ▀ ▀▄█ ▄  █▄█▀▄ ▄▄▄▄▀▄▀▄▀ ▄ ▄█▀▄ ▀▀ ▀▄▄
 █▄ ▄█▀  ▄█ ▀ █▀ █ ▀▀▀ ▄▀▀ ▄▀▀▀ ▀▀ ▀█▄▀█▄█▄  █  ▀▀ ▀▄▄▄▄▀▄ █▄▀▀▄ 
 █▄▀▀ ▀▀▀▀▄▀▀▀▄█▄▄▄▄███▀▀▄ ▄ ▀ ▀▀▀ ▄ ▀▀▀▄▀▄█▄▀██▀ ▀▄ ▄  ▀▄ ▄██▀▄ 
  ▀ ▄▀▀█▀█▀▄█ ▀▀▄ ▄▄█▀▀▄▄▄ ▀   ▄▄▄█▄█  ▀  █ ▄▄▀ ▀ ▀▄ █▄ ▀▄█▄█▄ ▀█
██▄▄▀▄▀▄█ ▀█    █   ▄   ▀ ▄   ▄▄█ ▄█▀▀█▀▄█▄█▄ ▀█▀█▀ ▄ █▄▀▄▀▀██ ▀ 
█  ▀▀▀▀▄█▀  ▀▀█▀ ▄▄  █ ▀  ▄▀  ▀▄ ▀ ▄▀  █  █▄▄█▀ ██▀█ ▀█▄▀█ ▀▄ ▄█ 
▀▄ ██▄▀▄▀ ██ ▄▀▄▀██▀▄▄▄██▄ ▀▀ ▄▀  ▄▀█▀▀▀██▄▄▄▄▀█▀ ▄▀▀▀ ▄▀ ▄▀█▄   
▀▀▀██ ▀▄███   ▀ ▄▄▄█▀  █  ▀ ▀  ▀▀▀ ▀█▀▀█ ▀▄     █▄   ▀█ █▀▄▀▄███▄
▄ ▀█ ▀▀▄▀▀  █▄▀ ██▄▀▄█▀▄ ▀▄▀  ▄█ ▀▄██▀▀█▄▀▄  █  ▀  ▄▄▀▄ ▄█▄██▄  ▄
 ▀▀ ▀ ▀▀█ ▄█▀ ▀███ █ ▀▀ ▄ █▀▀██▀▀▀█▀█▀   ▀▄█▄ ▀██ ▀ ▄ ▄▄█▀▀▀█ ▀▄▄
█▀▀▀▀▀█ ▄ ▄ ▀ ▄ ▄█▀▀ ▀█▄  ▄ █ █ ▀ █▀▀▀▀▄▄█▄▀██ █ ▀▀█▄▀▄ █ ▀ █▄▀ ▄
█ ███ █ █ ▀ ▀   ▀▄▄▀ ▀ █▄  ▄ ▀██████▀ ▀▄▄▀█▀  ▀██ ▀ ▄▄▄██▀██▀ █▄ 
█ ▀▀▀ █ ▀ █  ██ █ ▄█▀▄ ▄ ▄▀▄ ▀▀    ▀▄██▄▀█ ▀ ▀▄▀▄██▄▀▄▀▄  ▀▄▀  █ 
▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀ ▀▀  ▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀▀▀ ▀ ▀  ▀ ▀  ▀ ▀  ▀▀▀▀▀  ▀ ▀     ▀ ▀▀▀  
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Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο δείγμα που εξετάσθηκε, όπως αυτό παραλήφθηκε.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

https://elims.ftcee.eurofins.com/weblims-qrcode-app/DocumentRequests/GetReport/EUGR001/020000004FAA6C5FA9AC186A113A8227D45F366489C87559FCAEF9A53C4D9CE94F28F8C1F8C712BC51802F5A208D656CE8F278DB65A3D3B3238A8D4527FD256A3A54C702E2C22E9CA8EE3B9B0E9AE0651AAECEAB

